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Senatul Romaniei intentioneaza sa achizitioneze  50  surse de tensiune neintreruptibile  (UPS).  Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. de pret pentru achizitionarea acestora avand urmatoarele caracteristici:
	-Putere minima 
	1500VA/1000W

	-Tip Carcasa
	Tower

	-Runtime
	minim 5 minute la 100% incarcare si minim 20 minute la 50% incarcare

	-Numar iesiri minime
	8 x IEC C13 

	-Caracteristica a prizelor de    iesire ( controlate )
	Posibilitatea configurarii unui grup de prize pe iesire ( minim 4 x IEC C13), pentru oprirea/pornirea echipamentelor conectare intr-o ordine predefinta

	-Topologie
	Line Interactive sinusoida pura

	-Voltaj Nominal Intrare/Iesire
	230 V

	-Frecventa intrare
	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensizabila)

	-Gama intrare AVR fara trecere  pe baterii (100% incarcare)
	160 - 286V

	-Gama intrare AVR fara trecere pe baterii (incarcare partiala)
	151 - 302V

	-Eficienta la 50% incarcare
	minim 97%

	-Timp reincarare baterii
	maxim 3 ore

	-Voltaj incarcare baterie
	ajustat automat in functie de temperatura bateriei

	-Schimb acumulator 
	posibilitatea de afisare in avans a datei la care trebuie schimbate bateriile, conform conditiilor de exploatoare inregistrate de UPS

	-Comunicare
	Serial, USB, port Card SNMP

	-Indicatori frontali
	LCD pentru status (Mod operare si eficienta; Incarcare VA/W/Amperi; Frecventa/Voltaj Intrare/Iesire; Capacitate baterie si timp pe baterie; Contor Energie. Panou de control (se poate seta inclusiv IP-ul cardului de monitorizare)

	-Functie

-Alarma acustica
	Pornire automata a UPS-ului dupa revenirea tensiunii de alimentare

Posibilitatea de oprire in regim de urgenta de catre sisteme de stingere incendiu

Alarma pe baterie : alarma distinctiva baterie scazuta  : alarma continua suprasarcina

	-Mediu Operare
	0 - 40 °C , 0 - 95% umiditate relativa

	-Zgomot maxim la 1m de unitate

	maxim 45 dBA

	
	


- Se va asigura o garanţie de minim 36 luni pentru reperele furnizate, si minim 24 luni pentru acumulatori.

- Instalarea asigurata de furnizor, fara costuri ulterioare.

Livrarea: se va face la sediul Senatului României, furnizorul având obligaţia de a asigura transportul.

Plata: se va face în termen de 30 de zile de la livrarea  si instalarea  produselor,  cu Ordin de plata din contul de Trezorerie al Senatului, numai in contul de trezorerie al furnizorului.

Prin urmare va rugam sa ne transmite-ti oferta dvs. de pret, care sa contina atat pret unitar/buc., cat si valoarea totala cu TVA,  la fax 021.414.28.44, e-mail: achizitii@senat.ro pana la data de 05.09.2016, inclusiv. 

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta la nr. de tel. 021.414.28.46

Cu mulţumiri pentru colaborare, 

        S e n a t u l  R o m â n i e i


          Direcţia pentru Dezvoltare


          Serviciul Achiziţii Publice








